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Le guide méthodique «Techniques de production électrique et pneumatique» est subdi-
visé en modules, appelés unités de formation. 

Les ressources sont structurées de la manière suivante:

Activation
Chaque unité de formation commence par des questions de base qui vous permettent 
de contrôler votre niveau de connaissances actuel.

Théorie / Exercices
Cette partie contient en plus de la théorie des questions et/ou des exercices que les 
apprentis doivent résoudre.

Répétition
Pour contrôler l’acquisition des ressources, des questions de répétition sont proposées.

Explication des pictogrammes et structure du contenu

Structure du contenue

Explication des symboles

Cette variante est appropriée. Afin d›optimiser le produit, nous recherchons la solution 
la plus adéquate.

Solution utilisable. Il est certainement possible de trouver de meilleures variantes!

Cette solution n›est pas appropriée. Réfléchissez aux raisons qui font que cette solution 
n’est pas satisfaisante et cherchez une meilleure variante.

Résolvez ce problème avec les moyens d’aide les plus appropriés.

Objectifs des études

Indications importantes

Information

 

Utilisez ces cases pour prendre note des informations pertinentes,  
telles que normes nationales ou internationales,  
normes en vigueur dans l’ntreprise, titres d’ouvrages spécialisés,- 
guides d’entreprise, etc.
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Appliquer les mesures de sécurité relatives à la prévention des accidents

1)  Quelles mesures de protection d’ordre technique connaissez-vous?

2)  Quelles prescriptions applicables aux travaux sur des installations électriques   
connaissez-vous?

Sécurité au travail 

Mesures de sécurité
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Mesures de sécurité

Dispositif de protection à 
courant différentiel-résiduel 
(DDR) ou disjoncteur FI

Les disjoncteurs de protection à courant différentiel-résiduel DDR (également appelés 
disjoncteurs FI) assurent, en combinaison avec des mesures de protection traditionnel-
les, une protection optimale des personnes et protègent contre l’incendie.

1  Disjoncteur
2 Dispositif de déclenchement
3  Bobine de déclenchement
4  Transformateur totalisateur
5  Touche d’essai

L1   Conducteur aller (conducteur polaire, 
conducteur extérieur)

N Conducteur retour (conducteur neutre)
PE  Conducteur de protection

Le disjoncteur de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) déclenche l’installa-
tion si la différence de courant (courant de défaut) entre les conducteurs aller et retour 
dépasse une valeur de consigne.

Montage

Fonctionnement

 – Le point neutre du réseau à courant alternatif monophasé ou triphasé doit être mis à 
la terre. 

 – Après le disjoncteur DDR, le conducteur neutre doit être séparé du conducteur de 
protection.  

 – Le conducteur de protection ne doit pas passer à travers le transformateur totalisateur 
du disjoncteur DDR.

Conditions d’utilisation

DDR ou interrupteur FI

Récepteur

Mesures de sécurité Les mesures de sécurité d’ordre technique ont pour but d’éviter la présence de tensions 
de contact dangereuses sur des appareils et installations électriques malgré l’existence 
d’un défaut, p.ex. défaut d’isolation.

Les disjoncteurs DDR n’offrent aucune protection contre les courts-circuits entre 
deux conducteurs polaires ou un conducteur polaire et le conducteur neutre.
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Mesures de sécurité

Les effets du courant sur le corps humain dépendent de l’intensité, de la durée de 
passage et du trajet du courant à travers le corps.

Pour les appareils utilisés à l’extérieur, p.ex. les tondeuses à gazon, les cisailles à tailler 
les haies, l’utilisation d’un disjoncteur DDR est obligatoire.
Il est recommandé de protéger parallèlement toutes les prises avec un dispositif de 
protection à courant différentiel-résiduel (protection complémentaire). 
Pour la protection contre les risques d’incendie, on utilise des dispositifs de protection à 
courant différentiel-résiduel de 300 mA. 
Les dispositifs à courant différentiel-résiduel sont dotés d’un mécanisme de déclenche-
ment sensible qui ne déclenche pas tant qu’aucun courant de défaut ne circule. Pour 
s’assurer que le mécanisme de déclenchement réagisse en cas de défaut, la touche 
d’essai doit être actionnée une fois par mois environ.

Surisolation ou  
double isolation

La surisolation ou double isolation est une isolation supplémentaire indépendante de 
l’isolation normale.

Symbole:

Les appareils avec surisolation ne doivent pas être mis à la terre et sont équipés, par 
conséquent, d’une fiche bipolaire sans contact de protection.

A l’aide d’un transformateur de séparation (rapport 1:1), un appareil unique ou une 
partie d’une installation est séparé galvaniquement (pas de liaison conductrice) du reste 
de l’installation. Le circuit secondaire n’a pas de conducteur de protection et ne doit pas 
être mis à la terre.

Protection par séparation

On ne branche qu’un seul récepteur par enroulement secondaire. 

Mise à la terra La mise à la terra est une mesure de protection 
consistant à relier au conducteur de protection 
les parties conductrices n’appartenant pas au 
circuit d’exploitation, p.ex. boîtier d’appareil. 

Le conducteur de protection est raccordé 
au conducteur neutre à un endroit défini du 
réseau.

Conducteur polaire,  
conducteur extérieur
Conducteur neutre
Conducteur de protection

Prise 
(vue de face)

Récepteur

L1
N
PE

230 V / 50 Hz

La mise à la terra (système TNS) est une mesure de protection où les courants de 
 défauts sont mis à la terre de l’alimentation (transformateur) par le conducteur de 
 protection. 

Pour utiliser un conducteur neutre existant comme conducteur PEN, il doit présenter 
une section minimale de 10 mm2 de cuivre, être isolé sur toute sa longueur et ses extré-
mités repérées comme conducteur PEN, c’est-à-dire vert-jaune et bleu clair.

Cette mesure de sécurité est utilisée dans les régions à forte densité ou dans les instal-
lations disposant de leur propre transformateur. 

Dans le cas de la mise à la terra selon le schéma TNS, un point est directement relié à 
la terre; les masses de l’installation électrique sont reliées à ce point par l’intermédiaire 
du conducteur de protection.



12 Sécurité au travail 

AMBK 2 f

Système TN-C

Explication des symboles

Symboles des conducteurs

Système TN-S Le conducteur neutre et le conducteur de protection sont tirés séparément dans l’en-
semble de l’installation

Les fonctions de neutre et de protection sont combinées en un seul conducteur (PEN) 
dans une partie de l’installation d’alimentation.

Première lettre – Situation de l’alimentation par rapport à la terre.
T  Liaison directe d’un point à la terre

Deuxième lettre – Situation des masses de l’installation électrique par rapport à la terre
T    Masses reliées directement à la terre, indépendamment de la mise à la terre éven-

tuelle d’un point de l’alimentation

N    Masses reliées directement au point de l’alimentation mis à la terre. Dans les ré-
seaux à courant alternatif, le point mis à la terre est normalement le point neutre

Autres lettres – Disposition du conducteur neutre et du conducteur de protection
S    Un conducteur est prévu pour la fonction de protection; celui-ci est séparé du 

conducteur neutre (conducteur négatif ou positif relié à la terre dans un système à 
courant continu)

C  Fonctions de neutre et de protection combinées en un seul conducteur (conducteur 
PEN)
conducteur de protection (PE)
conducteur neutre (N)
conducteur PEN

Les fonctions de neutre et de protection sont combinées en un seul conducteur (PEN) 
dans l’ensemble de l’installation d’alimentation.

Système TN-C-S

Mesures de sécurité

prise de terre  
de service

prise de terre  
de service

prise de terre  
de service

 masses

 masses

 masses


